	序号
	指标名称
	监测点及检测结果

	
	
	抚远市自来水厂

	1
	总大肠菌群
	0

	2
	菌落总数
	63

	3
	砷
	-1

	4
	镉
	-1

	5
	铬(六价)
	-1

	6
	铅
	-1

	7
	汞
	-1

	8
	氰化物
	-1

	9
	氟化物
	0.317

	10
	硝酸盐(以N计)
	3.324

	11
	亚氯酸盐
	0.007

	12
	色度(铂钴色度单位)
	-1

	13
	浑浊度(散射浑浊度单位)
	-1

	14
	臭和味
	0

	15
	肉眼可见物
	0

	16
	pH
	7

	17
	铝
	-1

	18
	铁
	-1

	19
	锰
	-1

	20
	铜
	-1

	21
	锌
	-1

	22
	氯化物
	3.456

	23
	硫酸盐
	4.128

	24
	溶解性总固体
	247

	25
	总硬度(以CaCO3计)
	200

	26
	高锰酸盐指数(以Ｏ２计)
	0.5745

	27
	氨(以N计)
	0.031

	28
	二氧化氯
	0.08


抚远市2023年第四季度饮用水卫生监测公示
抚远市政水厂出厂水第四季度监测结果公示：
市卫生健康局第四季度对市政供水水厂的出厂水开展了常规指标监测，现将检测结果公示如下：


















抚远市政水厂末梢水第四季度监测结果公示
市卫生健康局于第四季度对市政供水5个水龙头监测点开展了常规指标监测，现将检测结果公示如下：

	序号
	指标名称
	监测点及检测结果

	
	
	翠洁超市
	富江超市
	伟华百姓超市
	百姓大药房
	[bookmark: _GoBack]三江宾馆

	1
	总大肠菌群
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	菌落总数
	58
	66
	41
	49
	35

	3
	砷
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1

	4
	镉
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1

	5
	铬(六价)
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1

	6
	铅
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1

	7
	汞
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1

	8
	氰化物
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1

	9
	氟化物
	0.351
	0.313
	0.284
	0.267
	0.328

	10
	硝酸盐(以N计)
	3.254
	2.854
	3.122
	2.958
	2.881

	11
	亚氯酸盐
	0.011
	0.012
	0.009
	0.008
	0.011

	12
	色度(铂钴色度单位)
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1

	13
	浑浊度(散射浑浊度单位)
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1

	14
	臭和味
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	肉眼可见物
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	pH
	7
	7
	7
	7
	7.2

	17
	铝
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1

	18
	铁
	-1
	0.034
	-1
	0.024
	-1

	19
	锰
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1

	20
	铜
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1

	21
	锌
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1

	22
	氯化物
	2.747
	3.151
	3.117
	2.822
	3.472

	23
	硫酸盐
	2.647
	3.272
	3.135
	2.651
	3.237

	24
	溶解性总固体
	286
	263
	257
	255
	267

	25
	总硬度(以CaCO3计)
	240
	220
	210
	210
	220

	26
	高锰酸盐指数(以Ｏ２计)
	0.7563
	0.6317
	0.5537
	0.4863
	0.5713

	27
	氨(以N计)
	0.024
	0.031
	0.038
	0.037
	0.028

	28
	二氧化氯
	0.07
	0.06
	0.08
	0.06
	0.12



